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Provincia di Macerata Teritorio e Ambiente ek hssstlphiinssihe e o
Prot. n.17847 Macerata, 26/06/2018

Al Sindaco del Comune di
URBISAGLIA (MC)

p.e.c.: comune.urbisaglia. mc@legalmail.it

AL COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA
Viale Indipendenza, 150

Macerata

c.a. Dott. Achille Cipriani

p.e.c.: com, macerata(a cert Y]E!lf]!QQQ it

ep.c. Egr. sig.
PIERUCCI FABIO

Via Roma, 96

62010 URBISAGLIA (MC)

p.e.c.: fabiopierucci68@pec.it

OGGETTO: RICHIESTA DI VERIFICA STATO MANUTENZIONE IMPIANTO
TERMICO DI PROPRIETA' DEL SIG, PIERUCCI STEFANO. COMUNICAZIONE.

In data 08.06.2018 é pervenuta una nota (che viene allegata in copia alla presente), inviata
tramite p.e.c. dal sig. Pierucci Fabio, residente in Urbisaglia, Via Roma 96, in cui si segnala la
presenza di un impianto termico civile, di proprieta del sig. Pierucci Stefano, ubicato nell'immobile
di Via Roma n.96, catastalmente individuato dal Foglio 25, part.141, sub 15, 1° Piano, di cui si
chiede di voler verificare la regolarita dello stato di manutenzione “cosi da escludere anomalie e
carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo per tutti gli occupanti dell'intero
edificio™.

Da una verifica dei dati inseriti e presenti attualmente nel Catasto Provinciale degli Impianti
termici degli edifici, si & accertato che l'impianto in questione NON E' ACCATASTATO: cio
significa che, almeno dal 2015, anno di avvio del Catasto Provinciale Informatizzato degli impianti
termici, non & mai stata assunta dalla scrivente Amministrazione alcuna documentazione per
l'inserimento di detto impianto nel Catasto, né alcun documento attestante una qualsiasi delle
attivita obbligatorie per legge (manutenzioni ordinarie, apposizione periodica del bollino verde per
effettuazione della verifica del rendimento di combustione, la Dichiarazione di Avvenuta
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Manutenzione ecc...).

Ne deriva che detto impianto, per l'assoluta mancanza di certezza circa la sua regolare
manutenzione, pud rappresentare un grave pericolo, da cui consegue I'obbligo, descritto dall'articolo
7, comma 2, lettera a) della L.R. 19/2015, per il soggetto esecutore (cioé, attualmente, la scrivente
Amministrazione) di dare immediata segnalazione al Comune competente per territorio, “il quale
provvede, anche mediante lausilio di un ispettore, ad effettuare un controllo in campo ed
eventualmente ordinare la disattivazione dell'impianto”.

Resta, invece, di competenza della scrivente Amministrazione, provvedere all'accertamento
della regolarita amministrativa dell'impianto in oggetto e l'adozione degli eventuali provvedimenti

conseguenti previsti dalle norme vigenti.
Pertanto, nell'attesa della comunicazione degli esiti dell'attivitd ispeftiva che codesto

Comune avra svolto, si porgono i migliori saluti.

IL RESPONSARILE DEL SERVIZIO “ENERGIA”
Dott. Mauro Mariotti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maurizio Scarpecci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. & norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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2. Per gli interventi di cui all’articolo 17, la Regione
pud utilizzare una somma non superiore al venti-
cinque per cento dei fondi assegnati dallo Stato ai
sensi della legge n. 34 del 1996,

Legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 con-
cernente:

Norme in materia di esercizio e controllo degli
impianti termici li edifici.

1l Consiglio — Assemblea legislativa regionale
ha approvaio

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetio)

1. La Regione disciplina le attivith di esercizio, con-
duzione, controllo, manutenzione e ispezione de-
gli impianti termici degli edifici pubblici e privati,
al fine di sostenere il contenimento dei consumi
energetici e promuovere il miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici stessi.

2. Con questa legge in particolare la Regione da at-
tuazione agli adempimenti previsti per gli impianti
di climatizzazione degli edifici dal decreto legi-
slativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento ener-
getico nell’edilizia), dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regola-
mento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manu-
tenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell’acqua calda per usi igie-
nici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, let-
tere a) e ¢), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192), e dal decreto del Ministero dello Sviluppo
economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto
di impianto per la climatizzazione e di rapporto di
efficienza energetica di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 74/2013), per uniformarne
1'applicazione nel territorio regionale,

3. Al fini delle presenti disposizioni si applicano le
definizioni riportate nell’ Allegato 1.
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Art. 2
(Autorita competenii)

1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti ter-
mici di cui all’'articolo 9 del d.p.r. 74/2013 sono
affidati ai Comuni con pit di 40,000 abitanti come
risultanti dal censimento della popolazione del-
'anno 2011 e per la restante parte del territorio al-
le Province, di seguito denominate autoritd com-
petenti.

2. Due o piti enti tra quelli indicati al comma 1 pos-
sono, previo accordo, individuare tra loro un'unica
autorith competente, responsabile del controllo
dell’intero territorio degli enti sottoscrittori. L"ac-
cordo, che ha durata di otto anni, con possibilita
di rinnovo, & comunicato prima della sua effettiva
decorrenza alla struttura organizzativa regionale
competente in materia, per le finalith di cui agli
articoli 13 e 15.

3. L’autorith competente pud effettuare gli accerta-
menti e le ispezioni direttamente con proprio per-
sonale o affidare il servizio a un organismo esterno
avente le caratteristiche riportate nell’Allegato C
del d.p.r. 74/2013.

Art. 3
(Soggetti responsabili)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo ¢ la manu-
tenzione dell’impianto termico, nonché il rispetto
delle disposizioni in materia di efficienza energe-
tica sono affidati al responsabile dell’impianto,
che pud delegarli ad un terzo conformemente a
guanto stabilito nellarticolo 6 del d.p.r. 74/2013,

2. Ogni cambio del responsabile & comunicato al sog-
getto esecutore a cura del nuovo responsabile:

a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio & con-
seguente alla nomina di un terzo responsabile
o alla nomina di un nuovo responsabile di con-
dominio;

b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio & do-
vuto al subentro di un nuovo proprietario o oc-
cupante.

3. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa al-

"incarico di terzo responsabile di cui all’articolo

6, comma 5, lettere b) e ¢), del d.p.r. 74/2013, sono

comunicate al soggetto esecutore entro due giorni

lavorativi, utilizzando il modello definito con de-
creto del dirigente della struttura organizzativa re-
gionale competente.

4. Le comunicazioni sono effettuate, utilizzando i mo-
delli approvati con decreto del dirigente della
struttura organizzativa regionale competente, sia
per via informatica attraverso il Catasto unico re-
gionale di cui all’articolo 12 sia per posta, all’in-
dirizzo comunicato dal soggetto esecutore, fatta
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salva la possibilita di avvalersi unicamente della
trasmissione telematica mediante up-load come
previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

5. principali compiti dei soggetti che operano sul-

I"impianto termico sono indicati nell’ Allegato 2.

Art. 4
(Manutenzione e conirollo)

1. Come stabilito dall’articolo 7, comma 4, del d.p.r.

74/2013, gli installatori per i nuovi impianti e i
manutentori per gli impianti esistenti devono de-
finire e dichiarare esplicitamente al committente
o all’utente, in forma scritta e con riferimento alla
documentazione tecnica del progettista dell’im-
pianto o del fabbricante degli apparecchi, le istru-
zioni relative al controllo periodico degli impianti,
indicando i singoli controlli da effettuare e la loro
frequenza. La dichiarazione, redatta conforme-
mente ai modelli definiti con decreto del dirigente
della struttura organizzativa regionale competente
rispettivamente per gli impianti dotati di genera-
tore di calore a fiamma, per gli impianti dotati di
macchine frigorifere o pompe di calore, per gli im-
pianti dotati di scambiatore di calore della sotto-
stazione di teleriscaldamento o teleraffrescamento
e per gli impianti costituiti da cogeneratori o tri-
generatori, deve essere unita, in modo permanente,
al libretto di impianto e trasmessa al soggetto ese-
cutore. Gli installatori o i manutentori che al mo-
mento di presa in carico della manutenzione non
trasmettono tale documento sono passibili delle
sanzioni di cui all’articolo 15, comma 6, del d.lgs.
192/2005, richiamato dall’articolo 11 del d.p.r.
74/2013.

2. Nel caso di impianti di nuova installazione o di ri-

strutturazione di impianti, il responsabile dell’im-
pianto o 1'installatore sono tenuti ad aggiornare il
libretto di impianto e ad aggiornare conformemen-
te il Catasto unico regionale degli impianti termici
di cui all’articolo 12. Nelle more dell’istituzione
del Catasto e in assenza di indicazioni diverse del
soggetto esecutore, il responsabile dell’impianto
invia a quest’ultimo la scheda identificativa del-
I'impianto e |'installatore o il manutentore invia
la dichiarazione di cui al comma 1 relativa alla ti-
pologia di impianto.

3, 1] responsabile dell’impianto termico provvede a

far eseguire le operazioni di controllo e di manu-
tenzione conformemente a quanto previsto dagli
articoli 7 e 8 del d.p.r. 74/2013 con le cadenze ivi
previste.

4. Per gli impianti con generatori di calore a fiamma

alimentati a gas (metano o GFL), aventi una po-
tenza termica utile nominale compresa tra 10 kW
e 100 kW, per i quali per la manutenzione perio-
dica sia prevista una frequenza uguale o inferiore
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a due anni, il manutentore, a meta del periodo in-
dicato nell’Allegato 3 per |'invio del rapporto di
controllo di efficienza energetica, trasmette al sog-
getto esecutore, entro trenta giorni dall’effettua-
zione della manutenzione e senza costi aggiuntivi
per 'utente, una dichiarazione di avvenuta manu-
tenzione conforme al modello approvato con de-
creto del dirigente della struttura organizzativa re-
gionale competente.

5, Nel caso di impianti di nuova installazione o di loro

ristrutturazione, nelle more di istituzione del Ca-
tasto unico regionale di cui all’articolo 12, e in as-
senza di indicazioni diverse del soggetto esecuto-
re, il manutentore o il terzo responsabile inviano
al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuta
manutenzione di cui al comma 4 conforme al mo-
dello approvato con decreto del dirigente della
strutfura organizzativa regionale competente.

6. Il controllo dell’efficienza energetica & eseguito

con le modalita di cui all’articolo 8, commi 3 e 4,
del d.p.r. 74/2013 e secondo le cadenze riportate
nella tabella di cui all’ Allegato A allo stesso d.p.r.

7. 1 responsabile dell'impianto provvede ad aggior-

nare e far aggiornare, per le parti di competenza,
il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le
responsabilitd finalizzate alla gestione dell'im-
pianto stesso nel rispetto delle normative vigenti
in matetia di sicurezza, di contenimento dei con-
sumi energetici e di salvaguardia ambientale.

8. L’operatore incaricato del controllo e della manu-

tenzione degli impianti termici esegue le relative
operazioni a regola d’arte, nel rispetto della nor-
mativa vigente, Ha I’obbligo di redigere ¢ sotto-
scrivere il rapporto di controllo di efficienza ener-
getica conformemente ai modelli definiti con de-
creto del dirigente della struttura organizzativa re-
gionale competente, in relazione alle tipologie e
potenzialitd dell'impianto, da rilasciare al respon-
sabile dell’impianto, che lo conserva allegandolo
al libretto di impianto. 1l responsabile dell'impian-
to sottoscrive per presa visione |"originale ¢ le co-
pie necessarie del rapporto di controllo di efficien-
za energetica,

Art. 5
(Trasmissione del rapporto di controllo)

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza

energetica di cui all’articolo 4, comma 8, & tra-
smessa al soggetto esecutore, a cura del manuten-
tore o terzo responsabile, entro trenta giorni dal-
I’esecuzione del controllo con Ia cadenza indicata
nell’ Allegato 3 e, in ogni caso, entro trenta giorni
successivi alla scadenza prevista dall’Allegato
medesimo.

2. La trasmissione del rapporto di controllo & effet-
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tuata per via informatica, tramite il Catasto unico
regionale di cui all’articolo 12, nonché per posta,
all'indirizzo comunicato dal soggetto esecutore,
fatta salva la possibilita di avvalersi unicamente
della trasmissione telematica mediante up-load co-
me previsto dall’articolo 12, comma 6. Tl manu-
tentore o lerzo responsabile riporta il segno iden-
tificativo di cui all’articolo 11 sia sulla copia del
rapporto rilasciata al responsabile dell’impianto
sia su quella da trasmettere al soggetto esecutore.

Art. 6
(Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni)

1. Come previsto dall’articolo 9 del d.p.r. 74/2013,

sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli
impianti termici, sia autonomi che centralizzati,
alimentati a combustibile gassoso, liquido o soli-
do, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite
cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti
caratteristiche:

a) impianti con sottosistemi di generazione a fiam-
ma o con scambiatori di calore collegati ad im-
pianti di teleriscaldamento aventi potenza ter-
mica utile nominale non minore di 10 kW;

b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica
utile nominale, in uno dei due servizi (riscal-
damento o raffrescamento), non minore di 12
kW.

Art. 7
{Acecertamenti)

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale

compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosi-
stemi di generazione a fiamma e alimentati a gas
(metano o GPL), destinati alla climatizzazione in-
vernale o alla produzione di acqua calda sanitaria,
nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di po-
tenza termica utile nominale compresa tra 12 e
100 kW, "accertamento del rapporto di controllo
di efficienza energetica & sostitutivo dell’ispezio-
ne.

2. Nella fase di accertamento degli impianti di cui

all'articolo 6:

a) qualora si rilevino carenze che possono deter-
minare condizioni di grave pericolo senza che
il manutentore abbia predisposto le specifiche
prescrizioni, il soggetto esecutore segnala tem-
pestivamente |'anomalia al Comune competen-
te per territorio, il quale, anche mediante 1"au-
silio di un ispettore, provvede a effettuare un
controllo in campo ed eventualmente a ordina-
re la disattivazione dell'impianto. I relativi
oneri sono a carico del responsabile dell’im-
pianto. La riattivazione dell’impianto pud av-
venire solo dopo i necessari lavori di adegua-
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mento ¢ il conseguente rilascio, da parte della
ditta esecutrice degli interventi, della dichiara-
zione di conformita ai sensi del Decreto del
Ministero dello sviluppo economico 22 genna-
io 2008, n.37 (Regolamento concernente |'at-
tuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in ma-
teria di attivith di installazione degli impianti
all’interno degli edifici). Al termine dei lavori
il responsabile di impianto & tenuto a inviare
all’autoritd competente la dichiarazione di av-
venuto adeguamento dell’impianto termico,
secondo il modello approvato con decreto del
dirigente della struttura organizzativa regionale
competente;

b) qualora si rilevino altre anomalie o difformitd,
il soggetto esecutore ne richiede |'eliminazione
tramite comunicazione scritta al responsabile
dell'impianto. Il responsabile & tenuto a inter-
venire entro sessanta giorni dall’invio della co-
municazione e al termine dei lavori invia al
soggetto esecutore la dichiarazione di avvenu-
to adeguamento dell’impianto termico, secon-
do il modello approvato con decreto del diri-
gente della struttura organizzativa regionale
competente, Il mancato invio di tale dichiara-
zione o il mancato rispetto del termine di ses-
santa giorni comporta una ispezione con adde-
bito come da Allegato 6;

¢) qualora si rilevino difformita tra i dati in pos-
sesso del soggetto esecutore e le informazioni
contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il re-
sponsahile dell impianto dovra comunicare en-
tro trenta giorni le informazioni che gli siano
richieste dal soggetto esecutore stesso. Il man-
cato rispetto del suddetto termine comporta
una ispezione con addebito come da Allegato
6.

Art. 8
(Ispezioni)

1. Ai fini del miglioramento dell’efficienza energeti-

ca, le ispezioni sono programmate in base ai se-

guenti criteri e prioritd:

a) rilicvo di criticith emerso nel corso della fase di
accertamento di cui all’articolo 7,

b) mancata o ritardata trasmissione del rapporto di
controllo di efficienza energetica;

c) rapporto di controllo di efficienza energetica
privo del segno identificativo di cui all’articolo
11;

d) mancata o ritardata trasmissione della dichiara-
zione di avvenuta manutenzione di cui al com-
ma 4 dell’articolo 4;
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e) ordine ¢ cadenze previsti nell’Allegato 4, in
funzione della potenza e della tipologia degli
impianti.

2. Nel cronoprogramma delle ispezioni si deve partire
dagli impianti con etd superiore a quindici anni.

3. L'autorith competente stabilisce il numero di ispe-
zioni da effettuare annualmente, anche in base al
numero di rapporti di controllo di efficienza ener-
getica pervenuti,

4, Per gli impianti con generatori a fiamma aventi po-
tenza termica al focolare nominale superiore a 100
kW, le ispezioni si effettuano durante il periodo di
accensione corrispondente alla pertinente zona cli-
matica come da Allegato 5, tranne che nei casi
previsti al comma 1, lettere a), b) e ¢), per i quali
le ispezioni potranno essere effettuate anche in pe-
riodi diversi.

5. L’ispezione & annunciata al responsabile dell’im-
pianto a cura del soggetto esecutore, con almeno
quindici giorni d’anticipo, mediante:

a) apposita cartolina di avviso o altro mezzo ido-
neo, compresa la posta elettronica certificata,
in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria,
non maggiore di due ore, della visita;

b) accordi diretti o telefonici tra 'utente e il per-
sonale incaricato delle ispezioni, successivi
all'invio della cartolina di cui alla lettera a);

¢) altre forme di preavviso che comunque garan-
tiscano |'utente e non rechino eccessivi disagi.

6. La data programmata per |'ispezione pud essere
maodificata se |'utente ne fa richiesta per iscritto o
ne di comunicazione, anche telefonica, con alme-
no tre giorni di anticipo.

7. Se I'ispezione non pud essere effettuata nella data
concordata per cause imputabili al responsabile
dell'impianto, allo stesso & addebitato I'importo
riportato nell’ Allegato 6 a titolo di rimborso spese
per il mancato appuntamento. L' ispezione & effet-
tuata in altra data concordata con il responsabile
dell’impianto.

8. Se anche la seconda visita non & effettuata per cau-
sa imputabile al responsabile dell'impianto, fermo
restando 1'addebito di cui al comma 7, il soggetto
eseculore, su segnalazione dell'ispettore, informa
il Comune per "adozione degli eventuali provve-
dimenti di competenza a tutela della pubblica in-
columit, Nel caso in cui si tratti di un impianto
alimentato a gas di rete, & informata I"impresa di
distribuzione per i provvedimenti previsti dall’ar-
ticolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n, 164 (Attuazione della direttiva n,
98/30/CE recante norme comuni per il mercato in-
terno del gas naturale, a norma dell’articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n, 144),

9. Sono onerose le ispezioni effettuate su impianti per
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i quali il manutentore o il terzo responsabile non
ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il
rapporto di controllo di efficienza energetica di cui
all"articolo 5, o lo ha prodotto privo del segno
identificativo di cui all’articolo 11. 11 costo di tali
ispezioni, come da Allegato 6, & a carico del re-
sponsabile dell'impianto ferma restando la possi-
bilita del medesimo di rivalsa sul manutentore nel
caso in cui I'omessa o ritardata trasmissione del
rapporto sia imputabile a quest’ultimo.
10. Il responsabile dell’impianto:

a) pud delegare una persona maggiorenne di sua
fiducia in caso di impedimento a essere pre-
sente durante 1'ispezione;

b) ha facolta di farsi assistere dal proprio manu-
tentore durante 1'ispezione;

¢) mette a disposizione dell’ispettore la docu-
mentazione relativa all’impianto e precisa-
mente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato,
comprensivo degli allegati e almeno dell’ul-
timo rapporto di controllo di efficienza ener-
getica;

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui
all'articolo 7, commi 1,2, 3 e 4, del d.pr.
74/2013 e all’articolo 4, comma 1, di questa
legge;

3) la dichiarazione di conformit o la dichiara-
zione di rispondenza ai sensi del d.m,
37/2008;

4) ove necessario, la pratica per le attivita sog-
gette alla prevenzione incendi di cui al d.p.r.
1° agosto 2011, n. 151, la documentazione
INAIL (ex ISPESL) e quant’altro necessario,
secondo la tipologia dell"impianto;

d) firma per ricevuta e presa visione le copie del
rapporto di prova compilate dall’ispettore,

11. L'ispettore:

a) deve:

1) presentarsi all’appuntamento nella fascia ora-
ria indicata nell'avviso di cui al comma 5, let-
tera a), di questo articolo;

2) essere munito di apposita tessera di riconosci-
mento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cor-
tese nei confronti dell’utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate
nei pertinenti rapporti di prova, redatti secon-
do i modelli, distinti per tipologia di impian-
to, definiti con decreto del dirigente della
struttura organizzativa regionale competente;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescri-
zioni sul rapporto di prova;
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6) compilare il rapporto di prova in triplice copia,
di cui una da consegnare al responsabile del-
I"impianto, una da conservare a cura del sog-
getto esecutore e una da detenere nel proprio
archivio;

7) riportare i dati del rapporto di prova nel Cata-
sto unico regionale di cui all’articolo 12;

b) non deve:

1) eseguire interventi sull’impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori,
manutentori o fornire informazioni di carat-
tere pubblicitario o commerciale su prodotti
o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti riguardanti
I"impianto, 1 suoi componenti e gli operatori
che sono intervenuti sullo stesso,

¢) accerta:

1) le generalita del responsabile dell’esercizio e
della manutenzione dell’impianto termico o
della persona delegata,

2) la presenza o meno della documentazione di
cui al comma 10, lettera ¢);

3) che il libretto di impianto sia correttamente te-
nuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e la gestione dell’impianto,
comprese le operazioni di manutenzione, sia-
no eseguite secondo le norme vigenti.

12, L'ispettore esegue una valutazione di efficienza

energetica del generatore, una stima del suo cor-
retto dimensionamento rispeito al fabbisogno
energetico per la climatizzazione invernale ed
estiva dell’edificio con riferimento al progetto
dell’impianto se disponibile, nonché fornisce in-
dicazioni sui possibili interventi atti a migliorare
il rendimento energetico dell’impianto in modo
economicamente conveniente.

13. L ispettore procede prioritariamente a esaminare

i possibili interventi di risparmio energetico in-
dicati, sotto forma di check-list, nel pertinente
rapporto di controllo di efficienza energetica.

14. L'ispettore pud riservarsi, annotandone i molivi,

di non completare le parti del rapporto di prova
relative agli interventi atti a migliorare il rendi-
mento energetico e alla stima del dimensiona-
mento del generatore. In questo caso pud spedire
entro sessanta giorni al responsabile dell"impian-
to, tramite il soggetto esecutore, le apposite re-
lazioni di dettaglio allegate al rapporto di prova.

15. Nessuna somma di denaro deve essere corrisposta

all’ispettore a qualsiasi titolo.

16. La mancanza del libretto di impianto o I'accerta-

mento della mancata effettuazione dell'ultimo
controllo o dell’ultima manutenzione comporta
I'applicazione al responsabile dell’impianto della
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sanzione amministrativa prevista dall’articolo
15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.

17. In presenza di situazioni di pericolo immediato,

I'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione
dell’impianto e informa, anche attraverso ["orga-
nismo esterno incaricato delle ispezioni, I'auto-
rith competente e il Comune interessato. La riat-
tivazione dell'impianto pud avvenire solo dopo
i necessari lavori di messa a norma e il conse-
guente rilascio della dichiarazione di conformita
ai sensi del d.m, 37/2008. Una copia della dichia-
razione di conformita deve essere inviata al sog-
getto esecutore.

18. Nel caso in cui durante 1'ispezione sui generatori

a fiamma alimentati a combustibile gassoso o li-
quido venga rilevato un rendimento di combu-
stione inferiore ai limiti fissati dall’Allegato B
del d.p.r, 74/2013, questo, entro quindici giorni,
deve essere ricondotto nei limiti dei valori am-
messi, mediante operazioni di manutenzione ef-
fettuate dal tecnico manutentore, ferma restando
I'esclusione del generatore dalla conduzione in
esercizio continuo di cui all’articolo 4, comma
6, lettera e), del d.p.r. 74/2013. 11 responsabile
dell’impianto, entro cinque giorni dall’effettua-
zione dell’intervento di manutenzione, invia al
soggetto esecutore la dichiarazione redatta in ba-
se al modello definito con decreto del dirigente
della struttura organizzativa regionale competen-
te.

19. Se durante |'intervento manutentivo di cui al com-

ma 18 si rileva I'impossibilita di ricondurre il
rendimento di combustione entro i limiti fissati,
il generatore deve essere sostituito entro centot-
tanta giorni dalla data del controllo effettuato
dall’ispettore. Entro trenta giorni dalla data di
ispezione il responsabile avvisa il soggetto ese-
cutore che la sostituzione del generatore di calore
& eseguita entro il suddetto termine, utilizzando
il modello definito con decreto del dirigente della
struttura organizzativa regionale competente,

20, Trascorsi i termini di cui al comma 19 senza che

il soggetto esecutore abbia ricevuto la dichiara-
zione di cui al comma 18 o I'avviso attestante la
sostituzione del generatore di cui al comma 19,
& applicata al responsabile dell'impianto la san-
zione amministrativa prevista dall’articolo 15,
comma 3, del d.Igs. 192/2005.

21. Nel easo in cui, durante I'ispezione, si rilevino dif-

formitd dell'impianto termico rispetto a quanto
prescritto dalla normativa vigente, |"ispettore di-
spone 'adeguamento. T responsabile dell’im-
pianto pud eseguire gli interventi entro sessanta
giorni, prorogabili per altri sessanta, su richiesta
del responsabile dell’impianto termico al sogget-
to esecutore per dimostrati motivi tecnici o pro-
cedurali o autorizzativi. Entro venti giorni dal-
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I'effettuazione dell’intervento, il responsabile
dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la
dichiarazione redatta in base al modello definito
con decreto del dirigente della struttura organiz-
zativa regionale competente e, quando prevista,
la relazione di conformitid ai sensi del d.m.
37/2008,

22. Se in bage alla documentazione prodotta non si
constata |'avvenuto adeguamento alle norme vi-
genti in materia, il soggetto esecutore effertua
un'ispezione con addebito.

23. Nel caso in cui I'ispezione di cui al comma 22 dia
esito negativo, sono applicate le sanzioni ammi-
nistrative di cui all’articolo 15, comma 5, del
d.lgs. 192/2005. Se I'impianto & alimentato a gas
di rete, & informata I'impresa di distribuzione per
I’adozione dei provvedimenti previsti dall’arti-
colo 16, comma 6, del d.1gs. 164/2000,

Art. 9
(Impianti termici o generatori disattivati)

1. Sono considerati impianti termici disattivati o ge-
neratori disattivati quelli privi di parti essenziali
senza le quali I'impianto termico o il generatore
non pud funzionare e quelli non collegati a una
fonte di energia.

2. 1l responsabile degli impianti termici nei quali &
stato disattivato I'intero impianto o singoli gene-
ratori deve trasmettere al soggetio esecutore, entro
sessanta giorni dalla data di disattivazione, appo-
sita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio
in base al modello definito con decreto del diri-
gente della struttura organizzativa regionale com-
petente. Una copia della dichiarazione deve essere
sempre allegata al libretto di impianto,

3. La riattivazione pud avvenire solo dopo I'esecuzio-
ne di un intervento di manutenzione e controllo di
efficienza energetica ¢ la trasmissione della di-
chiarazione di avvenuta manutenzione al soggetto
esecutore con le modalita di cui all’articolo 4,
comma 5.

Art. 10
(Situazioni particolari)

1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione
si riscontri la presenza di generatori di calore o im-
pianti rientranti nelle tipologie di cui all’articolo
6 e mai denunciati, I'ispettore ne prende nota, Il
responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali
sanzioni amministrative, procede alla regolarizza-
zione entro trenta giorni, provvedendo ad aggior-
nare il Catasto unico regionale di cui all’articolo
12. Nel easo in cui il Catasto non sia operante e in
assenza di indicazioni diverse del soggetto esecu-
tore, il responsabile dell’impianto trasmette al sog-
getto esecutore la scheda identificativa dell’im-
pianto aggiornata.
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2. Se I'ispezione non pud avere luogo a causa della
disattivazione o inesistenza dell’impianto termico,
I'ispettore lo annota nel rapporto di prova, in mo-
do da poter successivamente aggiornare il Catasto
unico regionale.

3. Se durante 1'ispezione si rileva che un impianto &
stato disattivato senza che |'utente abbia provve-
duto a inviare la dichiarazione di cui all’articolo 9
ovvero |'abbia inviata oltre i termini previsti, que-
st’ultimo & tenuto a corrispondere il rimborso spe-
se nella misura di cui all’Allegato 6.

4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell’impianto o
suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova,
I'ispettore annota la circostanza sul rapporto che
comunque, in copia, & consegnato o successiva-
mente notificato all’interessato.

Art. 11
(Segno identificativa)

1. Il segno identificativo & un apposito contrassegno
che attesta il pagamento del contributo economico
previsto al momento dell’invio al soggetto esecu-
tore del rapporto di controllo di efficienza energe-
tica secondo la cadenza di cui Allegato 3.

2.1 manutentori o i responsabili di impianto acquisi-
scono, con le modalitd indicate dall’autoriti com-
petente, il segno identificativo da apporre sul per-
tinente rapporto di controllo di efficienza energe-
tica, Se il segno identificativo & fornito dal manu-
tentore, quest’ultimo lo acquisisce per conto del
proprio utente (responsabile di impianto) antici-
pandone il costo, che deve essere rimborsato
dall’utente senza "applicazione di costi aggiunti-
Vi,

3. I valori dei segni identificativi riportati nell’Alle-
gato 7 sono determinati tenendo conto del numero,
della potenza e della tipologia degli impianti, al fi-
ne di coprire i costi degli accertamenti e delle ispe-
zioni, nonché per I'implementazione e la gestione
del Catasto unico regionale di cui all’articolo 12 e
per I’informazione di cui all’articolo 13,

4. La Giunta regionale stabilisce le disposizioni ido-
nee a introdurre e regolare una procedura telema-
tica di acquisizione e apposizione del segno iden-
tificativo.

Art. 12
(Catasto unico regionale degli impianti
termici degli edifici)

1. E’ istituito presso la struttura organizzativa regio-
nale competente il Catasto unico regionale degli
impianti termici degli edifici.

2. 11 Catasto assegna un codice univoco, detto codice
catasto, a ogni impianto termico registrato. | ge-
neratori che sono al servizio di un unico sistema
di distribuzione operano come unico impianto ter-
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mico e devono essere censiti attraverso un unico
codice catasto e un'unica targa impianto come in-
dividuata al comma 4, pur se alimentati da gene-
ratori e vettori energetici differenti. In caso di im-
pianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla cli-
matizzazione di singoli locali o parti limitate
dell*unitd immobiliare costituiscono un impianto
geparato rispetto all’impianto termico che garan-
tisce il servizio all’intera unitd immobiliare o al-
I'intero edificio. Sono invece considerati come un
unico impianto termico i generatori fissi a servizio
della medesima unitd immobiliare non collegati
ad alcuna rete di distribuzione, come ad esempio
gli apparecchi singoli a energia radiante o aeroter-
mi. In questi casi & attribuito un unico codice ca-
tasto.

3.1 codice catasto & composto da quattro lettere che
identificano gli enti di cui all’articolo 2, comma
|, e da sei numeri che rappresentano il numero
progressivo dell'impianto, come da Allegato 8, Il
codice & cosi composto anche per quegli enti che
sottoscrivono |'accordo previsto all’articalo 2,
comma 2.

4. Tl codice catasto & trascritto su un’apposita targa
adesiva da applicare sugli impianti termici, detta
targa impianto. Il suddetto codice deve essere ri-
portato su tutti i documenti e le comunicazioni
inerenti I'impianto stesso.

5. Il Catasto interagisce con gli utenti che devono in-
viare la documentazione prevista da questa legge
e per ognuno di essi prevede procedure di accre-
ditamento e visualizzazione dei dati.

6. 11 Catasto consente la registrazione telematica di
tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle
autorita competenti da parte dei soggetti preposti,
nonché la stampa di tutti i moduli riguardanti
I’esercizio dell’impianto i quali, una volta firmati,
possono essere trasmessi anche in up-load attra-
verso lo stesso sistema gestionale, in sostituzione
della trasmissione cartacea.

7. Al fine di rendere il Catasto sempre pilt completo
ed efficiente, in base a quanto previsto dall’arti-
colo 9, comma 3, del d.Igs. 192/2005 la Regione
pud chiedere ai distributori di combustibile di for-
nire le informazioni relative alle proprie utenze at-
tive al 31 dicembre di ogni anno. T distributori so-
no tenuti a dare tali informazioni, con le modalita
definite dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo. | gestori delle reti di teleri-
scaldamento o teleraffrescamento e i distributori
di gasolio e GPL per riscaldamento extra rele sono
considerati a tutti gli effetti distributori di combu-
stibile e quindi soggetti agli obblighi di trasmis-
sione dei dati relativi alle utenze attive,

Art. 13
(Formazione e informazione)

La Giunta regionale, anche attraverso 1"autorita
competente o il soggetto esecutore, promuove pro-

_—
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grammi per la qualificazione e I’aggiornamento
professionale dei soggetti cui affidare le attivita di
ispezione sugli impianti termici, avvalendosi
eventualmente del supporto dell’ Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, ['energia e lo svilup-
po economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell’ar-
ticolo 9, comma 6, del d.p.r. 74/2013.

2. La Giunta regionale, anche attraverso |'autorita
competente o il soggetto esecutore, provvede a
diffondere i contenuti di questa legge ¢ a informa-
re il pubblico sulle finalita perseguite.

Art. 14
(Tariffe)
1. Le tariffe relative al segno identificativo e alle ispe-
zioni con addebito sono differenziate per tipologie
di impianto e per potenza, secondo quanto ripor-
tato negli Allegati 6 e 7.

2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del
responsabile di impianto, cui & inviato apposito
avviso contenente la data e 'ora dell’ispezione,
nonché le modalita di pagamento.

3. In tutti i casi di mancato o ritardato pagamento sono
attivate le procedure per il recupero del credito,
con interessi e spese a carico del debitore.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, i
proventi delle tariffe previste da questo articolo
spettano all’autoriti competente, che pud utiliz-
zarli per le finalitd di questa legge.

5. A decorrere dall’attivazione della procedura tele-
matica di cui all"articolo 11, comma 4, gli introiti
derivanti dalla cessione del segno identificativo
spettano per il 90 per cento all’autoritd competente
e per il 10 per cento alla Regione, che impiega
quota parte delle relative risorse per I'implemen-
tazione e la gestione del Catasto unico regionale
di cui all'articolo 12,

Art. 15
(Attivita di monitoraggio)

1. 1l dirigente della struttura organizzativa regionale
competente convoca periodicamente i rappresen-
tanti dei soggetti interessati dall’attuazione di que-
sta legge, al fine di:

a) discutere eventuali problematiche sorte nell’ap-
plicazione di questa legge;

b) monitorare nel tempo i costi di manutenzione e
controllo degli impianti termici;

¢) definire e analizzare i contenuti della relazione
biennale di cui al comma 2;

d) valutare "applicazione di eventuali accordi ope-
rativi tra i soggetti coinvolti nell’attuazione di
questa legge;

e) valutare eventuali modifiche da apportare alla
normativa.
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2, In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9,
comma 10, del d.p.r. 74/2013, ogni due anni le au-
torith competenti trasmettono alla Giunta regiona-
le, con le modalita dalla stessa stabilite, una rela-
zione sui controlli e le azioni promozionali effet-
fuate,

3. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni tra-
smesse ai sensi del comma 2 e avvalendosi del
contributo dei rappresentanti dei soggetti interes-
sati dall’attuazione di questa legge, predispone
una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e
manutenzione degli impianti termici nel territorio
regionale, prevedendone la divulgazione,

Art. 16
(Sanzioni)

1. Per I"accertamento delle violazioni e I'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge 9 gennaio 1991,
n. 10 (Norme per I'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia), e dal d.Igs. 192/2005 si ap-
plicano le norme e i principi di cui al Capo | della
legge 24 navembre 1981, n. 689 (Modifiche al si-
stema penale), e alla legge regionale 10 agosto
1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per I’ap-
plicazione delle sanzioni amministrative di com-
petenza regionale).

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie e allintroito delle stesse provvede 1'au-
torith competente di cui all’articolo 2, comma 1.

3. Le somme introitate a seguito del pagamento delle
sanzioni sono destinate alle attivitd di controllo,
ispezione, formazione e informazione previste da
questa legge.

Art. 17
(Disposizioni finanziarie)
1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo
14, quantificate per il 2017 in euro 511.276,34, s0-
no iscritte a carico dell"UPB 30102 dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio pluriennale
20152017,

2. Per la realizzazione degli interventi previsti da que-
sta legge & autorizzata per 'anno 2017 la spesa
complessiva di euro 130.000,00, da iscriversi a ca-
rico delle UPB 31201 per euro 50.000,00 ¢ 31202
per euro §0.000,00 dello stato di previsione della
spesd.

3. Le risorse indicate al comma 1 sono impiegate per
euro 130.000,00 a copertura delle spese autoriz-
zate dal comma 2 e per euro 381.276,34 sono
iscritte in aumento dell’UPB 20803 del bilancio.

4, Per gli anni successivi 'entita delle entrate e delle
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spese & stabilita con le rispettive leggi di bilancio.

5. Ai fini della gestione, la Giunta regionale & auto-
rizzata ad apportare le necessarie variazioni al Pro-
gramma operativo triennale,

Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine di completare le attivita di autocertificazio-
ne di cui all’articolo 3 della legge regionale 27
maggio 2008, n. 9 (Disposizioni in materia di con-
trollo degli impianti termici degli edifici) e le at-
tivith di controllo e ispezione degli impianti ter-
mici per i bienni fino al 2013/2014, nonché dare
inizio all’applicazione di questa legge, si osserva-
no le seguenti disposizioni:

a) le autorita competenti di cui all"articolo 2, com-
ma 1, che hanno stabilito di concludere entro
il 31 dicembre 2014 la campagna di autocerti-
ficazione per il biennio 2013/2014 e hanno
concluso alla data di entrata in vigore di questa
legge i controlli e le ispezioni relative ai bienni
precedenti, effettuano i controlli documentali
e le ispezioni relative al biennio 2013/2014 en-
tro il 30 dicembre 2015 con le modalita previ-
ste dalla L.r. 9/2008;

b) le autoritd competenti che, alla data di entrata
in vigore di questa legge, non hanno ancora
coneluso i controlli e le ispezioni previsti dal-
'articolo 5 della lr, 9/2008 per i bienni
2009/2010 e 2011/2012 effettuano i controlli
e le ispezioni relative a tali bienni entro il 31
dicembre 2016 con le modalitd previste dalla
medesima Lr. 9/2008;

c) le autorita competenti, individuate alla lettera
b), entro un mese dalla data di entrata in vigore
di questa legge possono disporre, per il bien-
nio di autocertificazione 2013/2014, la proroga
del termine entro il quale & possibile regolariz-
zare |’autocertificazione da parte dei responsa-
bili degli impianti termici con generatori di ca-
lore a ftamma che non I"abbiano prodotta o che
1'abbiano prodotta priva del bollino di cui al-
1'articolo 3 della L.r. 9/2008,

d) il termine di proroga di cui alla lettera ¢), stabi-
lito dalle autoriti competenti con atto opportu-
namente pubblicato e comunicato alla struttura
organizzativa regionale competente, non pud
comunque superare il 30 giugno 2016;

e) durante il periodo di proroga di cui alla lettera
c), per I'autocertificazione deve essere redatto
e inviato all’autoritd competente un rapporto
di efficienza energetica conforme al modello
approvato con decreto del dirigente della strut-
tura organizzativa regionale competente,
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f) fermi restando la modalita di ripartizione dei co-
sti prevista dall’articolo 9, comma 2, del d.lgs.
192/2005 e 1'ammontare del costo del bollino
stabilito dalla deliberazione della Giunta regio-
nale 15 dicembre 2008, n. 1837 (Criteri per
I'attuazione della L.r. 9/2008), nell’ambito del
periodo di proroga il manutentore anticipa
1'onere del bollino, da rimborsare dall’utente
finale;

g) 'autoritd competente che si avvale della proro-
ga di cui alla lettera ¢) deve avviare, entro il
mese successivo al termine indicato nel relati-
vo atto e con le modalita previste dalla L.r.
9/2008, i controlli e le ispezioni relative alle
autocertificazioni inerenti il biennio 2013/2014
come previsto nell'atto di proroga. Tali con-
trolli e ispezioni devono concludersi entro sei
mesi dal termine della proroga;

h) per gli impianti con generatore di calore a fiam-
ma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una
potenza termica utile nominale compresa tra
10 kW e 100 kW, la cadenza in anni della tra-
smissione del rapporto di controllo di cui al-
I'Allegato 3 deve intendersi partendo dall’ul-
tima autocertificazione munita di segno iden-
tificativo (bollino), se effettuata nel biennio
precedente 1'entrata in vigore di questa legge;

i) per tutte le altre tipologie d’impianto e per gli
impianti di cui alla lettera h) privi dellautocer-
tificazione relativa al biennio 2013/2014, come
eventualmente prorogato con le modalita di cui
alla lettera ¢), I'invio del primo rapporto di
controllo di efficienza energetica munito di se-
gno identificativo deve avvenire entro il 30
giugno 2017,

1) per gli impianti con generatore di calore a fiam-
ma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una
potenza termica utile nominale compresa tra
10 kW e 100 kW, I’invio della dichiarazione
di avvenuta manutenzione di cui allarticolo 4,
comma 4, deve essere effettuato secondo le ca-
denze ivi previste, calcolate partendo dall’ul-
tima autocertificazione munita di segno iden-
tificativo (bollino), se effettuata nel biennio
precedente 'entrata in vigore di questa legge.

2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 continua-

no ad applicarsi le disposizioni della L.r, 9/2008 e
della d.g.r. 1837/2008 richiamate nel medesimo
comma,

3. In presenza di impianti o generatori disattivati alla

data di entrata in vigore di questa legge, il respon-
sabile dell’impianto trasmette Ja dichiarazione di
cui all’articolo 9, comma 2, entro novanta giorni
dalla medesima data di entrata in vigore.

4. La deliberazione di cui all’articolo 11, comma 4, &

adottata entro il 31 dicembre 2015, Fino all’ado-
zione della procedura telematica, il segno identi-
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ficativo & costituito da un bollino adesivo avente
caratteristiche uguali a quello in uso alla data di
entrata in vigore di questa legge, introdotto dalla
|.r. 9/2008 e dalla d.g.r. 1837/2008. 11 bollino &
stampato dall’autoritd competente, che ne cura la
distribuzione anche attraverso |'eventuale organi-
smo esterno. Nel frontespizio del bollino & indica-
to il valore dello stesso, diversificato secondo la
tipologia e la potenzialita dell’impianto come ri-
portato nelle tabelle dell’Allegato 7. E* possibile
applicare pilt bollini sullo stesso rapporto di con-
trollo di efficienza energetica fino al raggiungi-
mento del valore previsto per |'impianto in esame
come da Allegato 7. Dopo I'avvio della procedura
telematica, i manutentori, al fine di esaurire even-
tuali scorte, possono continuare a utilizzare i bol-
lini suddetti per un periodo massimo di sei mesi.

5. Nelle more della costituzione del Catasto unico re-
gionale di cui all’articolo 12, tutti i documenti e i
dati da trasmettere per via telematica al catasto de-
vono essere inviati all'autoritd competente nelle
forme e modalith da quest’ultima stabilite. Le au-
toritd competenti attribuiscono a ogni impianto di
propria competenza il codice univoco di cui all’ar-
ticolo 12, comma 3, secondo le modaliti da esse
autonomamente stabilite, nel rispetto di tutte le
prescrizioni di cui al predetto comma 3, A tal fine,
le autorita competenti possono chiedere i dati alle
societa distributrici di combustibile di cui allarti-
colo 12, comma 7. Una volta operante il Catasto
unico regionale, devono esservi trasferiti i dati de-
gli impianti censiti dalle autoritd competenti, com-
prensivi del codice impianto.

6. Eventuali modifiche di questa legge che si rendano
necessarie per adeguarla a nuove normative tecni-
che o a metodologie operative pill evolute sono
adottate con deliberazione della Giunta regionale,
purché non comportino variazioni dei costi indi-
cati negli Allegati 6e 7.

Art, 19
(Abrogazione)
1.Lal.r. 92008 & abrogata,

La presente legge regionale é pubblicata nel bolletti-
no ufficiale della Regione. E’ farto obbligo a chiungue
spetti di osservarla e farla osservare come legge della
regione Marche.

Ancona, 20 aprile 20135

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca



